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L] L] Quadro de Cargas (QD1)
\\ I Lista de Materiais Circuito Descrigéo Esquema | Método | Tensdo | Pot.total. | Pot. total. | Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In' | Ip |Secéo| Ic |Disj| dVparc | dVtotal | Status
FACHADA N\ — Acessorios p/ eletrodutos deinst. | (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) [ (mm2) | (A) | (A)| (%) (%)
\\\ T . Caixa PVC 1 lluminagéo 1 F+N B1 220V 380 380 S 380 1.00/0.57| 19 | 1.7 25 1240/ 10 0.15 0.15 OK
N ¢ S / 4x2" 81 pe a 20 20 s 20 100057 0.2 25 |24.0 oK
\\\ | / | Caixa PVC octogona| b 20 20 S 20 1.00|0.57| 0.2 2.5 24.0 OK
\\i%; | / N ‘ 3x3" 3 pe c 20 20 S 20 1.00]0.57 | 0.2 25 |24.0 OK
N p— N X Luva PVC encaixe d 20 20 S 20 1.00|0.57 | 0.2 25 [240 OK
N - |~ 172" 12 pe e 20 20 S 20 1.00/0.57 | 0.2 25 [24.0 OK
\ e
\\ e Acessorios uso geral f 20 20 S 20 1.0010.57| 0.2 25 124.0 OK
- Bucha de nylon g 20 20 S 20 1.00(0.57| 0.2 25 |24.0 OK
N\ s6 45 pg h 20 20 s 20 1.00|0.57 | 0.2 25 |24.0 OK
Parafuso fenda galvan. cab. panela m 20 20 S 20 1.000.57| 0.2 25 240 OK
4,2x32mm autoatarrachante 45 pg n 20 20 S 20 1.00|0.57| 0.2 25 |24.0 OK
PROJEGAO DE COBERTA Cabo Unipolar (cobre) 0 20 20 S 20 1.00|0.57 | 0.2 25 240 OK
Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama) p 20 20 S 20 1.00/0.57 | 0.2 25 |24.0 OK
] _— - ] 1.5 mm? 662.6 m q 20 20 S 20 1.00/0.57 | 0.2 25 1240 OK
) 2.5 mm? 1451.8 m r 20 20 S 20 1.00/0.57| 0.2 25 (240 OK
I 3 Caixa de passagem - embutir S 20 20 S 20 1.00/0.57| 0.2 25 |24.0 OK
. o REPOUER ’ Aco pintada (ref Lukbox) t 20 20 S 20 1.00/0.57 | 0.2 25 [24.0 OK
= 400x400x150 mm 1 pg u 20 20 S 20 1.0010.57| 0.2 25 |24.0 OK
Dispositivo Elétrico - embutido i1 20 20 S 20 1.000.57| 0.2 25 240 OK
! | Placa 2x4" j1 20 20 S 20 1.0010.57| 0.2 25 (240 OK
[ :ii 30w, 6 |nterruptor S|mp|es -1 tecla 17 pc 2 ”Umlna(}éo 2 F+N B1 220V 453 450 R 450 1.00/0.65| 21 2.1 1.5 17.5] 10 0.32 0.32 OK
ﬁgﬁ g « Interruptor simples - 2 teclas 13 pg i 20 20 R 20 1.00/0.65| 0.1 15 |175 OK
i [ -5 e ] < O Placa p/ 1 func&o 21 po i 20 20 R 20 1.00 | 0.65| 0.1 15 (175 OK
£ Placa p/ 1 fung&o redonda 1 pc K 20 20 R 20 1.00|0.65| 0.1 1.5 |17.5 OK
% Placa p/ 2 fungdes 29 p¢ | 20 20 R 20 1.00|0.65| 0.1 1.5 |17.5 OK
; ARCQO?g } S/ p|aca \" 20 20 R 20 1.00|0.65| 0.1 1.5 17.5 OK
i i (3 " | Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A 29 pe w 20 20 R 20 1.00/0.65 | 0.1 15 [17.5 OK
- o | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 21 pe x 20 20 R 20 1.00 | 0.65| 0.1 15 |175 OK
(o (. | Dispositivo de Proteo y 20 20 R 20 1.00 | 0.65 | 0.1 15 |17.5 OK
_,' Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) z 20 20 R 20 1.00|0.65| 0.1 1.5 |17.5 OK
C m$ 10A-10kA 15 pg al 20 20 R 20 1.00/0.65| 0.1 1.5 |175 OK
B e | ] I 16 A- 10 kA 1 pg b1 20 20 R 20 1.00|0.65 | 0.1 15 |17.5 OK
| Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN ct 20 20 R 20 1.00/0.65| 0.1 15 |17.5 OK
@ I} 40 A 1 p¢ d1 20 20 R 20 1.00/0.65| 0.1 1.5 |175 OK
}" Eletroduto PVC encaixe el 20 20 R 20 1.00|0.65| 0.1 1.5 |17.5 OK
| Bragadeira PVC encaixe 1 20 20 R 20 1.00/0.65| 0.1 1.5 |175 OK
<D( | 1/2" 45 pg g1 20 20 R 20 1.00/0.65| 0.1 1.5 |175 OK
% ] Eletroduto, vara 3,0m h1 20 20 R 20 1.00/0.65| 0.1 1.5 |175 OK
2 172" 432m k1 20 20 R 20 1,00 0.65| 0.1 15 175 oK
- Eletroduto PVC flexivel 11 20 20 R 20 1.00/0.65| 0.1 1.5 |175 OK
6 Eletroduto leve m1 20 20 R 20 1.00|0.65| 0.1 1.5 |175 OK
A 3/4" 535.8 m n1 20 20 R 20 1.00/0.65| 0.1 1.5 |175 OK
> 5 Luminaria e acessorios o1 22 20 R 20 1.00|0.65| 0.2 1.5 |17.5 OK
o1 T T 1! T
s @ e ‘ o e e L] Soquete p1 11 10 R 10 1.00 | 0.65 | 0.1 1.5 175 OK
- i ‘ ‘Z{H%W ﬁm ‘ base E 27 3 p¢ 3 Tomadas 1 F+N+T B1 220V 1778 1600 S 1600 1.00/0.57| 7.1 | 81 25 1240/ 10 0.95 0.95 OK
[" cn N —— NI Lampadas Led 4 |Tomadas 2 F+N+T | B1 | 220V | 1778 1600 T 1600 |1.00| 057 |142| 81| 25 |240| 10| 080 080 | OK
] VT | Classic A 5 Bombas de recalque F+N+T B1 220V 3377 2200 T 2200 1.00/0.8019.215.3| 25 |24.0| 16 2.34 2.34 OK
) 20w -
| =] BoNE 2 & 4 10W 3 pe 6 |Refletores externos F+N B1 | 220V | 540 270 R 270 100(0.80| 31| 25| 15 175/ 10| 142 142 | OK
ke | ; 5 h Refletores q1 240 120 R 120 1.00/0.80 | 1.4 15 (175 OK
] @ @ [ © §
| 4 10w pt ]| Ei“ o v b 30W 9 pc 7 Tomadas 3 F+N+T B1 220V 1778 1600 T 1600 1.00/0.70|11.5| 81 25 1240/ 10 0.46 0.46 OK
— B ] 3 Lz s Ponto de Iuz 8 |Reserva F+N+T B1 220V 0 0 R 1.00[1.00| 0.0 | 00| 25 [24.0/ 10| 0.00 000 | OK
@« 1
] L ’ 4 Ponto de luz 9 [AR1 F+N+T B1 220V 906 815 S 815 1.00]/0.70| 5.9 | 41| 25 [24.0/ 10| 0.31 0.31 OK
g % 20w 20W 40 pg 10 |AR2 F+N+T B1 220V 906 815 S 815 1.00/0.65| 6.3 | 4.1 25 1240/ 10 0.63 0.63 OK
- - 9 kG900 ::72?‘“’7_ ’ 1 k\ Quadro de medigdo - AMPLA 11 AR 3 F+N+T B1 220V 906 815 R 815 1.00|057| 7.2 | 4.1 25 1240/ 10 0.73 0.73 OK
A ‘ ‘ 4 = ‘ ‘ ‘ ‘ - ‘ . I R I Edificio de uso coletivo 12 |AR4 F+N+T B1 220V 906 815 R 815 1.00/0.57| 7.2 | 41 25 1240/ 10 0.92 0.92 OK
| —| | m—| — PROUECAO CAIXA D'AGUA Sy —
H = s s a Medigdo abrigada até 12 medidores com servico 1pg 13 |AR5 F+N+T | B1 | 220V | 906 815 R 815 100/057| 7.2 | 41| 25 |240/ 10| 0.18 0.18 | OK
1 Quadro de medig&o - COELBA 14 |ARG F+N+T B1 | 220V 906 815 R 815 1.00(0.70| 59 | 41| 25 |240/ 10| 0.18 018 | OK
EZ(W Sk Quadro de distribuicdo e medicao 15 Tomadas 4 F+N+T B1 220V 1889 1700 S 1700 1.00/0.7012.3| 8.6 25 1240/ 10 1.57 1.57 OK
0w L s
© 20 ? on 20w &= Caixa de barramentos 1 p¢ 16 Tomadas 5 F+N+T B1 220V 889 800 R 800 1.00/0.70| 5.8 | 4.0 25 24.0| 10 0.25 0.25 OK
! | " TOTAL 18294 15490 |R+S+T| 4780 5310 5400
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VAGA PARA VISITANTE E VAGA PARA VISITANTE VAGA PARA DEFICIENTES éé}\ /(\\\ i l (L (L (Q15490 W)
O O O SqeE \ 0 40A 32A }*}*}* 10A
\\\ § i 10A Su10kA 1 (380 WS)1 (Iluminago 1)
] ] \ | Jiage
|:| |:| \ H o 10A lluminaggo 1 /oW ! FERSTIY 1 (450 W) 5 (1luminaggo 2)
MASTROS PARA BANDEIRAS ANERSE e T 25 K 1.5 R
\gz o ™ — 9 815 W AR 1 ° e Y
L] [ ] = J ‘ s T N 10A toka 1T (1800W) 5 (Tomadas 1)
b { ACESSO PRINCIPAL gjl D] = = A A\ 15 25 S
CALGADA EXTERNA am1 o ° lluminago 2 450 W 2 10A
104 oﬂ\omkA 1T (1600 W)4 Tomadas 2
25k || T4 ) -
— 10 815 W AR2 ° ° 16A 25 PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO - PB
10A
A~ 25 f\o10 kA HL (2200 W_IZ 5 (Bombas de recalque)
FACHADA . ° e Tomadas 1 1600 W 3 — oA 25
25 OA\O $u10kA 1l (270 V\Q 6 (Refletores externos) LINCOLN CARTAXO DE Assinado de forma digital por LINCOLN
— 1 815 W AR 3 10A 15 CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
25 2 o T devow, o LIRA JUNIOR:06897861405  Dpados: 2022.09.14 09:45:20 -03'00"
§ o o o omadas 3
Legenda de condutos Legenda Quadl‘o de Demanda (QD1) 10A Tomadas 2 1600w M ‘2‘5 T = PROJ ETO ’
. > 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso indi 8 ANci 25 /{\ 10A ) LlNCOLN CARTAXO DE LlRA JUNlOR CREA 160814689—8
Direta i Legenda das indicagdes Poténcia Fator de Demand §% TL10KA 1T ow)
- “» 2 Tomadas médias a 1,10m do piso CXPAS  Caixa de passagem ago pintada - 400x400x150mm Tipo de carga instalada demanda k?/Aa a — 12 815W AR 4 16A i%é "1_%2 © ©° \2\5 R 8 (Reserva)
- Piso X|  caixa de passagem ARC9000 Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador de ar Split 9000BTU (kVA) (%) ( ) A 25 g LIkA 1111 IPR| 10A ' -
20 Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso BR3M __ Tomada - uso especfico - Bomba recalque - 3cv monofésico lluminag&o e TUG's (Escolas e semelhantes) 6.71 100.00 6.71 0A ° Bombas de recalque 200w 5 — ® otk 1T @1 Woenr1) FOLHA PROJETO: CONSTRUCAO E REFORMA DE CRECHES
0 Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso E ifi 11.59 100.00 11.59 25 25 B .
O Lampada Lod 10w Uso Especifico AL oo | s 15 W ARS o s }J\A&OKA W 0 k) CONVENENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TEC.
o . : L S
@ Motor monofasico a 0,30m do piso O/*\Q 15 10A 25 O 1 /O 1 CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO - PB
[ @ JPonto genérico de luz 20W 10A Refletores externos row ® S 10kA 1T B15W) 11 (AR 3)
Quadro de medicéo 25 25 R LOCALIDADE: LIVRAMENTO - PB
r - — 14 815 W AR 6 ° ° 10A
[ quadrode protegao A £tk 1T W ) DATA RESPONSAVEL RUBRICA DADOS
Refletor e led : $% Tomadas 3 woow 7 — 1A 25 DESENHO | SET2022 |  LINCOLN CARTAXO CREA 160.814.689-8
P  Tomada alta a 2,20m do piso 10A N 10 KA 1T (815W) .
#p>  Tomada média a 1,10m do piso 25 A ° ° Ll R 13 (AR5) COPIA
— 15 1700 W Tomadas 4 ° ° oA 10A 25 VISTO
25 S 10kA 1T (815W) -
on = Reserva ow 8 —| on 25 R4 ARE ESCALAS DESENHOS CONVENIO
25N £u0kA 1T (790W) 45 Tomacas 4 - Projeto Elétrico
— 16 800 W Tomadas 5 25
Poténcia instalada (W) N % INDICADO
R 4780 I g § g H10kA 7‘ }T (800 V\Q 16 (Tomadas 5)
s 5310 Bt e 25
T 5400 R S TN ARQUIVO
Total 15490 Verde JT;
Aprovagdes:
Z- LCL PROJETOS
Av. Gov. Flavio Ribeiro Coutinho, 500, sl. 601
Jardim Oceania, 58037-005 - Jodo Pessoa (PB)
Tel +55 (83) 3578.3426
Cel +55 (83) 99924.4447
e-mail: Iclprojetos@hotmail.com
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